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El presente trabajo muestra el Diseño de una Pla

situaciones de emergencia o  desastre donde el principal requerimiento que se evidencia es la falta de agua 
potable,  brinda la ventaja de ser puesta en operación en poc
eléctrica puesto que cuenta con un generador
fácilmente trasladada de un sitio a otro.
Para determinar las etapas de potabilización se tomaron muestras de
como son el Bulu-Bulu, Jujan y Chimbo por los antecedentes de desbordamiento que han tenido,
planta se determino en base al consumo per 
se esta en capacidad de abastecer a 300 familias  con un caudal de 1m
Con el uso de esta planta se consiguió un ahorro del 97% en relación al abastecimiento de agua por medio de 
garrafones. 
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The present paper show the design of mobile plant water purification for use in emergency or disaster situations 
where the main requirement that evidence is the lack of potable water, provides the advantage of being put into 
operation in a few hours, easy to use , not requires power because it has a generator and when it is appropriate 
within a 20 foot container can be easily moved from one place to another.
To determinate the stages of purification,
such as the Bulu-Bulu, Jujan and Chimbo
was determinate based on consumption per capita given by PAHO to emergency situations and thus has the 
capacity to supply 300 families with a flow of 
With the use of this plant was achieved savings of 97% compared to water by bottles
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Resumen 

bajo muestra el Diseño de una Planta Móvil de Potabilización de Agua 
desastre donde el principal requerimiento que se evidencia es la falta de agua 
ser puesta en operación en pocas horas, de fácil manejo, no requiere de energía 

o que cuenta con un generador  y que  al ser adecuada dentro de un contendor 
trasladada de un sitio a otro. 

ilización se tomaron muestras de agua de tres ríos de la provincia del Guayas 
Chimbo por los antecedentes de desbordamiento que han tenido,

planta se determino en base al consumo per cápita dado por la OPS para situaciones de emergencia y con lo cual 
300 familias  con un caudal de 1m3/h.  

Con el uso de esta planta se consiguió un ahorro del 97% en relación al abastecimiento de agua por medio de 

Potabilización de Agua, capacidad de operación, adecuación de equipos

Abstract 

the design of mobile plant water purification for use in emergency or disaster situations 
where the main requirement that evidence is the lack of potable water, provides the advantage of being put into 

hours, easy to use , not requires power because it has a generator and when it is appropriate 
within a 20 foot container can be easily moved from one place to another. 

e stages of purification, were taken samples of water from three rivers in the Guayas province, 
imbo  for the history of  overflow that  they have had, the capacity of the plant 

was determinate based on consumption per capita given by PAHO to emergency situations and thus has the 
o supply 300 families with a flow of 1m3/h. 

With the use of this plant was achieved savings of 97% compared to water by bottles 

water purification, capacities of operation, equipments adapt. 
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Diseño de una Planta Móvil de Potabilización de Agua 

 

de Agua para ser utilizada en 
desastre donde el principal requerimiento que se evidencia es la falta de agua 

, no requiere de energía 
y que  al ser adecuada dentro de un contendor de 20 pies puede ser 

agua de tres ríos de la provincia del Guayas 
Chimbo por los antecedentes de desbordamiento que han tenido, la capacidad de la 

dado por la OPS para situaciones de emergencia y con lo cual 

Con el uso de esta planta se consiguió un ahorro del 97% en relación al abastecimiento de agua por medio de 

, adecuación de equipos.  

the design of mobile plant water purification for use in emergency or disaster situations 
where the main requirement that evidence is the lack of potable water, provides the advantage of being put into 

hours, easy to use , not requires power because it has a generator and when it is appropriate 

s in the Guayas province, 
they have had, the capacity of the plant 

was determinate based on consumption per capita given by PAHO to emergency situations and thus has the 
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1. Introducción 
 

Diversos son los  desastres naturales
el Ecuador que han afectado de distintas maneras a la 
población, así como a la actividad agrícola y 
económica del país. 
De estos desastres, las inundaciones han afectado a un 
número mayor de provincias, siendo la región costa la 
más vulnerable, como consecuencia la movilización de 
familias hacia diversos albergues para precautelar su 
seguridad se hace  necesaria 
requerimiento de alimentos y sobre todo de agua 
potable que por las circunstancias se hace difícil 
cubrir.  
Tomando en consideración que el principal 
requerimiento durante una emergencia  es el agua 
potable, se platea el Diseño de una Planta Móvil de 
Potabilización de Agua que busca mitigar de manera 
sustancial esta necesidad, puesto que brinda la ventaja 
de ser de fácil transportación, fácil manejo
inmediata puesta en operación. 
 
2.  Situaciones de Emergencia y D
en el Ecuador. 
 

Dentro de las situaciones de emergencia que han 
ocurrido en el Ecuador están los terremotos
cuales 37 han sido considerados como 
Los procesos eruptivos  también han afectado a varias 
poblaciones, la mas reciente ocurrida en el 2002 donde 
el volcán Reventador afectó a 128000 familias
Sin dejar de mencionar están las inundaciones que de 
manera más  notoria han afectado a las provincias de la 
costa ecuatoriana obligando al gobierno a declarar en 
Enero del 2008 una situación de Catástrofe
Aunque diversas son las causas que provocan una 
situación de emergencia, cuatro son los principales 
requerimientos que las personas que se encuentran 
refugios evidencian los cuales son:
Alimentación, Alojamiento y sobre todo 

 
3. Diseño de una Planta de Tratamiento de 
Agua instalada en un contenedor de 20 
pies. 
 

Las diferentes situaciones ocurridas  en el Ecuador 
y que han puesto en evidencia la falta de alternativas 
que permitan afrontar las necesidades
aprovisionamiento de agua, han llevado 
planteamiento del Diseño de esta planta móvil  
instalada en un contenedor y para lo cual se 
consideraron los siguientes parámetros: 
El espacio disponible que es un contenedor de 20 pies 
(5.89m de largo, ancho 2.35m y alto 2.39m
calidad de la fuente de agua la cual determina el 
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los  desastres naturales sucedidos en 
el Ecuador que han afectado de distintas maneras a la 
población, así como a la actividad agrícola y 

De estos desastres, las inundaciones han afectado a un 
número mayor de provincias, siendo la región costa la 

nsecuencia la movilización de 
familias hacia diversos albergues para precautelar su 

d se hace  necesaria conllevando al 
os y sobre todo de agua 

que por las circunstancias se hace difícil 

ción que el principal 
requerimiento durante una emergencia  es el agua 
potable, se platea el Diseño de una Planta Móvil de 
Potabilización de Agua que busca mitigar de manera 
sustancial esta necesidad, puesto que brinda la ventaja 

, fácil manejo y de 

Situaciones de Emergencia y Desastre 

Dentro de las situaciones de emergencia que han 
uador están los terremotos de los 

siderados como catastróficos. 
también han afectado a varias 

mas reciente ocurrida en el 2002 donde 
a 128000 familias. 

las inundaciones que de 
notoria han afectado a las provincias de la 

costa ecuatoriana obligando al gobierno a declarar en 
atástrofe Nacional.     

que provocan una 
mergencia, cuatro son los principales 

nas que se encuentran en 
los cuales son: Salud, 

sobre todo Agua Potable.  

Diseño de una Planta de Tratamiento de 
Agua instalada en un contenedor de 20 

situaciones ocurridas  en el Ecuador 
y que han puesto en evidencia la falta de alternativas 

as necesidades en especial el 
han llevado al 

planteamiento del Diseño de esta planta móvil  
edor y para lo cual se 

consideraron los siguientes parámetros:  
un contenedor de 20 pies 

de largo, ancho 2.35m y alto 2.39m) y la 
calidad de la fuente de agua la cual determina el 

tratamiento de potabilización 
equipos a requerir.  
La capacidad de operación de esta planta es de 1m
lo que permite abastecer de agua a un promedio de 300 
familias teniendo en consideración que el consumo per 
cápita de agua por persona durante situaciones de 
emergencia es de 15L/persona/día dato obtenido de la 
Organización Panamericana de la Salud.
Al ser la fuente de agua proveniente de ríos esta tiene 
niveles variables de turbidez y color así como una alta 
carga microbiana y para lo cual se
sometida a las siguientes etapas:

Figura 1Diagrama de Potabilización
 

3.1 Pruebas Experimentales 
concentración de productos químicos a usar  
 
Como fuente de agua se tomo muestras de 
la provincia del Guayas por los antecedentes de 
desbordamiento que han tenido, de los resultados 
obtenidos en los análisis se decidió trabajar con el 
agua del rio Bulu-Bulu por presentar este las 
características mas desfavorables, para realiza
pruebas experimentales se procedió como indica 
diagrama de potabilización descrito en la figura No 1.
Las muestras del rio Bulu-Bulu se a
circunstancias para demostrar la versatilidad de esta 
planta. 
Agua en Época Invernal (Primera
Agua en Época de Verano (Segunda Prueba)
Los resultados se muestran en la siguiente tabla:
 

Tabla 1 Características Físico 
Microbiológicas Rio Bulu
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tratamiento de potabilización a efectuar y con ello los 

La capacidad de operación de esta planta es de 1m3/h  
lo que permite abastecer de agua a un promedio de 300 
familias teniendo en consideración que el consumo per 

de agua por persona durante situaciones de 
emergencia es de 15L/persona/día dato obtenido de la 
Organización Panamericana de la Salud. 
Al ser la fuente de agua proveniente de ríos esta tiene 
niveles variables de turbidez y color así como una alta 

y para lo cual se requiere que sea  
pas: 

 
Diagrama de Potabilización 

3.1 Pruebas Experimentales para determinar 
concentración de productos químicos a usar   

se tomo muestras de tres ríos de 
la provincia del Guayas por los antecedentes de 
desbordamiento que han tenido, de los resultados 

los análisis se decidió trabajar con el 
Bulu por presentar este las 

características mas desfavorables, para realizar las 
procedió como indica el 

diagrama de potabilización descrito en la figura No 1. 
Bulu se analizaron en dos 

circunstancias para demostrar la versatilidad de esta 

Agua en Época Invernal (Primera Prueba) 
Agua en Época de Verano (Segunda Prueba) 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Características Físico - Químicas y 
Microbiológicas Rio Bulu-Bulu 
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 Determinados los parámetros iniciales se procedió con 
las siguientes etapas: 
Sedimentación: 
La manera  en que se realizo esta prueba fue tomando 
1 L de agua y dejándolo sedimentar, el tiempo 
transcurrido es el tiempo de sedimentación
aproximadamente  1.2 horas, por tratarse de agua con 
variaciones en especial  de turbidez,
prolongar este tiempo, por lo que se trabajo con un 
valor de 2 horas. 
Híper- Cloración: 
Puesto que el agua de este rio tiene una elevada carga 
microbiana, previo a la coagulación  se efectuó una 
híper –cloración adicionando 6 ppm de
desinfectante escogido fue Hipoclorito de Sodio por 
sus propiedades desinfectantes, disponibilidad en el 
mercado y bajo costo. 
Coagulación y Floculación: 
Para la etapa de coagulación y floculación  se r
de la Prueba de Jarras la misma que 
determinar que dosis Sulfato de Aluminio y Polímero 
deben  ser adicionados para que se produzca la 
desestabilización de los sólidos suspendidos presentes 
en el agua. 
 La Prueba de Jarras consistió en adicionar a 6 jarras 
dosis variables de Sulfato de Aluminio, Polímero y cal 
(la cal permite aumentar el pH), con agitación rápida 
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Determinados los parámetros iniciales se procedió con 

La manera  en que se realizo esta prueba fue tomando 
1 L de agua y dejándolo sedimentar, el tiempo 

o es el tiempo de sedimentación que fue 
aproximadamente  1.2 horas, por tratarse de agua con 
variaciones en especial  de turbidez, es aconsejable 
prolongar este tiempo, por lo que se trabajo con un 

Puesto que el agua de este rio tiene una elevada carga 
microbiana, previo a la coagulación  se efectuó una 

cloración adicionando 6 ppm de cloro. El 
desinfectante escogido fue Hipoclorito de Sodio por 
sus propiedades desinfectantes, disponibilidad en el 

floculación  se requirió 
la misma que permitió 

determinar que dosis Sulfato de Aluminio y Polímero 
deben  ser adicionados para que se produzca la 
desestabilización de los sólidos suspendidos presentes 

La Prueba de Jarras consistió en adicionar a 6 jarras 
de Aluminio, Polímero y cal 

(la cal permite aumentar el pH), con agitación rápida 

(100RPM) durante un minuto seguido de agitación 
lenta (40 RPM) durante quince minutos.
Una segunda Prueba de Jarras  
que concentración de sulfato es la a
concentraciones de sulfato de aluminio fueron de 
0.5%, 1%, 5% y 10%.  
En el caso de la Primera Prueba la dosis 
concentración que produjo les mejores resultados fue 
la de 5 ppm de Sulfato de Aluminio
cal al 1% y 0.1 ppm de polielectrolit
segunda prueba la dosis y concentración que produjo 
los mejores resultados fue la de 5ppm de sulfato de 
aluminio  al 5%, cal 5ppm al 1% y polímero 0,1ppm al 
0,5%. 
Filtración: 
Transcurrida la coagulación y floculación  se proced
a efectuar la filtración, esto por medio de filtros 
fabricados de manera artesanal, en primer lugar se hizo 
circular agua por un filtro de arena el cual poseía 
material de 4 tamaños,  arena, grava fina, grava media 
y  finalmente  grava gruesa. Posterior
se usó un filtro de carbón activado con el que se 
removió el excedente de cloro.
En el caso del filtro de carbón activado fue necesario 
que haya el suficiente tiempo de contacto del agua con 
el carbón activado para que el filtrado sea e
tiempo de contacto se conoce como  EBCT (Empty 
Bed Contact Time) lo recomendable es de 2 a 30 
minutos y para lo cual se empleo la siguiente formula:
 

Q

xV
EBCT

9997.0=
 

En donde: 
V= Volumen aparente del lecho de carbón (en litros)
Q=   Flujo del agua expresado en litros/min
0,9997 es un factor de multiplicación
Desinfección: 
De acuerdo a la Norma INEN 1 108:2006 de Agua 
Potable, el agua debe tener de 0.3 a 1.5 mg/L de cloro 
libre residual. 
Como el desinfectante fue adicionado previamente
para asegurar la eliminación de microorganismos, 
después de la filtración lo que se realiza es un control 
para asegurar que exista un residual de cloro que 
impida que el agua nuevamente se contamine,  para 
conocer la concentración de cloro se uso un Kit d
cloro marca  HACH que  mide cloro libre residual.
Al añadir el desinfectante se partió con una 
concentración de 6 mg/L de cloro en el agua, este 
valor no representa la concentración final puesto que el 
cloro actúa con los componentes que tiene el agua,  
una vez transcurridas todas las etapas se procedió a 
realizar la lectura cuyo resultado fue de 0.4 mg/L de 
cloro libre residual con lo que se cumple la norma en 
cuanto a la concentración de cloro.  
Una vez concluidas las etapas de potabilización 
realizaron nuevos análisis que dieron como resultado 
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(100RPM) durante un minuto seguido de agitación 
lenta (40 RPM) durante quince minutos. 
Una segunda Prueba de Jarras  permitió determinar 
que concentración de sulfato es la adecuada, las 
concentraciones de sulfato de aluminio fueron de 

En el caso de la Primera Prueba la dosis y 
que produjo les mejores resultados fue 

5 ppm de Sulfato de Aluminio al 1%, 10 ppm de 
lielectrolito al 0.5%. En la 

la dosis y concentración que produjo 
los mejores resultados fue la de 5ppm de sulfato de 
aluminio  al 5%, cal 5ppm al 1% y polímero 0,1ppm al 

Transcurrida la coagulación y floculación  se procedió 
a efectuar la filtración, esto por medio de filtros 
fabricados de manera artesanal, en primer lugar se hizo 
circular agua por un filtro de arena el cual poseía 
material de 4 tamaños,  arena, grava fina, grava media 

Posterior al filtro de arena 
se usó un filtro de carbón activado con el que se 

. 
En el caso del filtro de carbón activado fue necesario 
que haya el suficiente tiempo de contacto del agua con 
el carbón activado para que el filtrado sea eficiente, el 
tiempo de contacto se conoce como  EBCT (Empty 
Bed Contact Time) lo recomendable es de 2 a 30 

y para lo cual se empleo la siguiente formula: 

V= Volumen aparente del lecho de carbón (en litros) 
Flujo del agua expresado en litros/min 

0,9997 es un factor de multiplicación 

De acuerdo a la Norma INEN 1 108:2006 de Agua 
Potable, el agua debe tener de 0.3 a 1.5 mg/L de cloro 

Como el desinfectante fue adicionado previamente 
para asegurar la eliminación de microorganismos, 
después de la filtración lo que se realiza es un control 
para asegurar que exista un residual de cloro que 
impida que el agua nuevamente se contamine,  para 
conocer la concentración de cloro se uso un Kit de 
cloro marca  HACH que  mide cloro libre residual. 
Al añadir el desinfectante se partió con una 
concentración de 6 mg/L de cloro en el agua, este 
valor no representa la concentración final puesto que el 
cloro actúa con los componentes que tiene el agua,  
una vez transcurridas todas las etapas se procedió a 
realizar la lectura cuyo resultado fue de 0.4 mg/L de 
cloro libre residual con lo que se cumple la norma en 
cuanto a la concentración de cloro.   
Una vez concluidas las etapas de potabilización se 

aron nuevos análisis que dieron como resultado 
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agua potable, estos resultados se muestran 
continuación: 
 

Tabla 2 Resultados Agua Tratada
 

  
3.2 Capacidad y Selección de los Equipos
 
Una vez demostrada la factibilidad de la potabilización 
del agua de río el segundo paso fue determinar la 
capacidad de los equipos y seleccionar los que mejor 
de adapten a las dimensiones que tiene el contendor
continuación se describe cada etapa con la capacidad y 
equipos a requerir. 
Captación de Agua de Río 
El agua de rio ingresara por una manguera de 1 
pulgada por medio de una criba seguida de una válvula 
check tipo canastilla que impide que cuerpos extraño
se introduzcan y que la bomba de succión se quede sin 
agua, puesto que la fuerza del agua y los cuerpos 
extraños ejercen mucha presión si se coloca la tubería 
con la criba sin protección esta colapsaría, por esta 
razón en el sitio donde se succione el ag
abra una malla sumergida que rodea la manguera para 
una doble protección. 
Sedimentación 
La etapa de sedimentación  implica disponibilidad de 
espacio, de las pruebas experimentales se determino un 
tiempo promedio de sedimentación  de dos horas,
puesto que el caudal es de 1 m3/h el volumen mínimo 
del sedimentador será de 2 m3. 
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estos resultados se muestran a 

Resultados Agua Tratada 

 

Capacidad y Selección de los Equipos  

la factibilidad de la potabilización 
del agua de río el segundo paso fue determinar la 
capacidad de los equipos y seleccionar los que mejor 

que tiene el contendor. A 
continuación se describe cada etapa con la capacidad y 

El agua de rio ingresara por una manguera de 1 
pulgada por medio de una criba seguida de una válvula 
check tipo canastilla que impide que cuerpos extraños 
se introduzcan y que la bomba de succión se quede sin 
agua, puesto que la fuerza del agua y los cuerpos 
extraños ejercen mucha presión si se coloca la tubería 
con la criba sin protección esta colapsaría, por esta 
razón en el sitio donde se succione el agua adicional 
abra una malla sumergida que rodea la manguera para 

La etapa de sedimentación  implica disponibilidad de 
espacio, de las pruebas experimentales se determino un 
tiempo promedio de sedimentación  de dos horas, 
puesto que el caudal es de 1 m3/h el volumen mínimo 

Como sedimentador se opto por 
que brinda la facilidad de ser ubicada en cualquier sitio
y que estará  provista de una cubierta plástica.
Para el cálculo de las dimensiones de la piscina s
tomo como referencia un volumen de 3 m3 puesto que 
adicional a la sedimentación en esta etapa se efectuara 
la desinfección con Hipoclorito de sodio, con lo cual 
tenemos que las medidas de  la piscina son de 1.95 
de diámetro y 1m de alto. 
Coagulación y Floculación 
Las operaciones de coagulación y floculación se 
llevaran a cabo dentro de un mismo equipo
capacidad de este equipo será de 2m3 lo que da el 
tiempo necesario para que los flocs formados se 
depositen. Los productos químicos llegaran a este 
equipo por medio de bombas dosificadoras.
Almacenamiento Agua Clarificada
Dado que la planta esta en capacidad de trabajar 
durante el día y la noche, aquí se captara el agua que 
sale del coagulador y que no ha termin
tratamiento durante las horas de la noche donde el 
consumo de agua disminuye, esta agua semi
puede también ser usada para aseo o limpieza.
Para almacenar el agua se opto también por una 
piscina, esta vez con capacidad para 6 m3 y diámetro 
de 2.76 m,  este reservorio contara con una cubierta 
que impida que el agua se contamine.  
Filtrado 
Se empleara un filtro de Lecho mixto, arena y grava de 
10 pulgadas de diámetro y 54 pulgadas de alto con  un 
flujo de 7.5 GPM (1.7m3/h) con control manual pa
enjuagues y retrolavado con difusor y colector y un 
filtro de Carbón activado de iguales características a 
las del Filtro de Lecho mixto. 
Almacenamiento Final  
El agua potabilizada se almacenara en un tanque de 
polietileno de alta densidad, puesto que l
es permanente la capacidad de este tanque será de 3 
m3.   
Equipos y Materiales Accesorios
Bombas: Se requiere de tres bombas, la primera que es 
la encargada de succionar el agua del río para ser 
llevada al reservorio de agua cruda, la 
llevar el agua al equipo de coagulación
la tercera  que trasladara el agu
clarificada a los filtros, de acuerdo a las características 
del agua y al caudal, las bombas que mejor se 
adaptaban a las necesidades son las  Bombas Jet con
una potencia de 1 HP para la 
de ½ HP para las bombas restantes. 
Válvulas: Las válvulas se emplean con el fin de 
regular el flujo y además permiten detener el fluido 
cuando las bombas requieran mantenimie
válvulas que mejor se adaptan son las del tipo Globo  y 
de tipo compuerta para la eliminación de lodos.
Además se requiere de válvulas Check de retención y 
tipo canastilla, que evitan que las bombas se queden 
sin agua durante los periodos que no e
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Como sedimentador se opto por el uso de una piscina 
que brinda la facilidad de ser ubicada en cualquier sitio 

de una cubierta plástica. 
las dimensiones de la piscina se 

tomo como referencia un volumen de 3 m3 puesto que 
adicional a la sedimentación en esta etapa se efectuara 
la desinfección con Hipoclorito de sodio, con lo cual 

las medidas de  la piscina son de 1.95 m 

Las operaciones de coagulación y floculación se 
llevaran a cabo dentro de un mismo equipo, la 
capacidad de este equipo será de 2m3 lo que da el 
tiempo necesario para que los flocs formados se 

Los productos químicos llegaran a este 
equipo por medio de bombas dosificadoras. 
Almacenamiento Agua Clarificada 
Dado que la planta esta en capacidad de trabajar 
durante el día y la noche, aquí se captara el agua que 
sale del coagulador y que no ha terminado su 
tratamiento durante las horas de la noche donde el 
consumo de agua disminuye, esta agua semi-tratada 
puede también ser usada para aseo o limpieza. 
Para almacenar el agua se opto también por una 
piscina, esta vez con capacidad para 6 m3 y diámetro 

2.76 m,  este reservorio contara con una cubierta 
que impida que el agua se contamine.   

Se empleara un filtro de Lecho mixto, arena y grava de 
10 pulgadas de diámetro y 54 pulgadas de alto con  un 
flujo de 7.5 GPM (1.7m3/h) con control manual para 
enjuagues y retrolavado con difusor y colector y un 
filtro de Carbón activado de iguales características a 

 

El agua potabilizada se almacenara en un tanque de 
polietileno de alta densidad, puesto que la distribución 
es permanente la capacidad de este tanque será de 3 

Equipos y Materiales Accesorios 
Bombas: Se requiere de tres bombas, la primera que es 
la encargada de succionar el agua del río para ser 
llevada al reservorio de agua cruda, la segunda para 
llevar el agua al equipo de coagulación-floculación y 
la tercera  que trasladara el agua del reservorio de agua 

a los filtros, de acuerdo a las características 
del agua y al caudal, las bombas que mejor se 

es son las  Bombas Jet con 
 succión de agua de rio y 

de ½ HP para las bombas restantes.  
Válvulas: Las válvulas se emplean con el fin de 
regular el flujo y además permiten detener el fluido 
cuando las bombas requieran mantenimiento, las 
válvulas que mejor se adaptan son las del tipo Globo  y 
de tipo compuerta para la eliminación de lodos. 

se requiere de válvulas Check de retención y 
tipo canastilla, que evitan que las bombas se queden 
sin agua durante los periodos que no este funcionando.  
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Tuberías: Las tuberías que trasladan el agua serian de 
PVC por presentar este tipo de tuberías mayor 
resistencia y también bajo costo. 
Kit de análisis para Cloro: Este equipo permite 
conocer la concentración de cloro libre residual.
Turbidimetro: Dadas las variaciones de turbidez el 
control de este parámetro debe ser constante 
Balanza: Para el peso de sustancias químicas.
Los siguientes equipos accesorios  serian de uso del 
técnico responsable  pero que también 
considerados como parte del diseño de la planta móvil 
de potabilización: Equipo para pruebas de jarras
Peachimetro, Colorímetro, Equipo para destilación de 
Agua 
 
3.3 Estructura y adecuación de Contenedor
 

Deben existir condiciones apropiadas para que las 
operaciones puedan llevarse a cabo así como para que 
las personas puedan trabajar. 
Las paredes laterales serán abatibles y cada una 
dividida en dos secciones, se dispondrá de una escalera 
móvil que será colocada a nivel del piso para tener 
acceso al contenedor la misma que a
ubicara en un compartimento bajo el contenedor.
En un extremo del contenedor hacia la parte de afuera 
se dispondrán de rejas donde se colocara los 
recipientes para combustible, adicional el contenedor 
contara con iluminación y acondicionado
mesón para las actividades de preparación de 
soluciones y análisis al agua.  
 
3.4 Distribución de los Equipos y demás 
Accesorios.  
 

En la parte interna del contenedor estarán ubicados 
la mayoría de los equipos a excepción de los dos 
reservorios para agua. 
Una vez seleccionados los equipos con los volúmenes 
a requerir se procedió a distribuirlos dentro del 
contenedor de la siguiente manera: 
 

Figura 3 Distribución de Equipos
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Tuberías: Las tuberías que trasladan el agua serian de 
PVC por presentar este tipo de tuberías mayor 

Kit de análisis para Cloro: Este equipo permite 
conocer la concentración de cloro libre residual. 

dimetro: Dadas las variaciones de turbidez el 
control de este parámetro debe ser constante  

: Para el peso de sustancias químicas. 
Los siguientes equipos accesorios  serian de uso del 
técnico responsable  pero que también son 

del diseño de la planta móvil 
Equipo para pruebas de jarras, 

Equipo para destilación de 

3.3 Estructura y adecuación de Contenedor 

Deben existir condiciones apropiadas para que las 
llevarse a cabo así como para que 

Las paredes laterales serán abatibles y cada una 
dividida en dos secciones, se dispondrá de una escalera 
móvil que será colocada a nivel del piso para tener 
acceso al contenedor la misma que al desarmarse se 
ubicara en un compartimento bajo el contenedor. 
En un extremo del contenedor hacia la parte de afuera 
se dispondrán de rejas donde se colocara los 

dicional el contenedor 
contara con iluminación y acondicionador de aire, un 
mesón para las actividades de preparación de 

3.4 Distribución de los Equipos y demás 

En la parte interna del contenedor estarán ubicados 
epción de los dos 

Una vez seleccionados los equipos con los volúmenes 
a requerir se procedió a distribuirlos dentro del 

Distribución de Equipos 

 

 

 
Cada equipo en las diferentes etapas requiere diversos 
accesorios que permitan su funcionamiento, así 
tenemos: 
Captación: La manguera de succi
de diámetro provista de una 
canastilla, en el lugar donde se capte el agua se 
colocará al contorno una malla.
Reservorio de Sedimentación y Desinfección: 
que el agua llegue a este reservorio se requiere de un 
bomba,  por las características del agua se escogió una 
bomba de 1 HP de potencia, con encendido manual y 
eléctrico conectada a una boya eléctrica que emitirá 
una señal cuando el reservorio haya completado su 
capacidad, adicional se dispondrá de una válvula check 
de retención para evitar que la bomba se quede sin 
agua, el agua ingresara al reservorio por la parte 
superior,  mientras que el lodo sedimentado será 
evacuado por la parte inferior por medio de una tubería 
de 3 pulgadas de diámetro provista de una válvula de 
compuerta. 
El desinfectante llegara a la piscina por medio de una 
manguera que viene de la bomba dosificadora  situada 
dentro del contenedor. Adicional el rese
con una cubierta que impida nuevamente el ingreso de 
cuerpos extraños. 
Equipo de Coagulación y Floculación
ingresara a este equipo por medio de una bomba de ½ 
HP, la succión desde el reservorio de sedimentación se 
hará por la parte superior por medio de una tubería de 
1 pulgada en cuyo extremo se tendrá otra válvula 
check tipo canastilla, el ingreso de agua al equipo de 
coagulación será por la parte superior donde se ubicara 
una válvula check de retención y una válvula tipo 
globo para regular el flujo.  El equipo de coagulación 
consta de tres secciones en la primera sección se 
adicionan el sulfato de aluminio, cal y polímero, en la 
segunda sección el agua asciende mientras los flocs se 
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Cada equipo en las diferentes etapas requiere diversos 
accesorios que permitan su funcionamiento, así 

La manguera de succión tendrá 1 pulgada 
de diámetro provista de una válvula check tipo 

nde se capte el agua se 
colocará al contorno una malla. 

ntación y Desinfección:  Para 
que el agua llegue a este reservorio se requiere de un 
bomba,  por las características del agua se escogió una 
bomba de 1 HP de potencia, con encendido manual y 
eléctrico conectada a una boya eléctrica que emitirá 

ando el reservorio haya completado su 
capacidad, adicional se dispondrá de una válvula check 
de retención para evitar que la bomba se quede sin 
agua, el agua ingresara al reservorio por la parte 
superior,  mientras que el lodo sedimentado será 

la parte inferior por medio de una tubería 
de 3 pulgadas de diámetro provista de una válvula de 

El desinfectante llegara a la piscina por medio de una 
manguera que viene de la bomba dosificadora  situada 
dentro del contenedor. Adicional el reservorio contara 
con una cubierta que impida nuevamente el ingreso de 

Equipo de Coagulación y Floculación: El agua 
ingresara a este equipo por medio de una bomba de ½ 
HP, la succión desde el reservorio de sedimentación se 

superior por medio de una tubería de 
1 pulgada en cuyo extremo se tendrá otra válvula 
check tipo canastilla, el ingreso de agua al equipo de 
coagulación será por la parte superior donde se ubicara 
una válvula check de retención y una válvula tipo 

a regular el flujo.  El equipo de coagulación 
consta de tres secciones en la primera sección se 
adicionan el sulfato de aluminio, cal y polímero, en la 
segunda sección el agua asciende mientras los flocs se 
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van formando y   depositando en el fondo donde se
ubicara una tubería de descarga para la eliminación de 
lodo de 3 pulgadas provista de una válvula de 
compuerta la misma que puede ser abierta o cerrada 
las veces que se crea necesario, en la tercera sección se 
produce  la salida del agua clarificada por m
una tubería de ¾ de pulgada. 
El coagulante, cal y floculante llegaran a este equipo 
por medio de bombas dosificadoras.  
Reservorio Agua Clarificada: Este reservorio permite 
que haya mayor tiempo para que los flocs formados en 
la etapa previa se depositen obte
clarificada que también puede ser usada para fines de 
aseo o limpieza, el agua llega al reservorio por medio 
de una tubería de 3/4 de pulgada,  cuando el tanque de 
almacenamiento este lleno, la boya eléctrica en su 
interior enviara una señal y la bomba que alimenta el 
equipo de Coagulación y Floculación se apagara. Este 
reservorio también contará con una cubierta plástica 
Filtros: El agua que alimenta el filtro de arena 
proviene del reservorio de agua clarificada por medio 
de una bomba de ½ HP y por una  tubería de ¾ 
provista de una válvula check tipo canastilla,  el agua 
que sale del filtro de arena pasa al filtro de carbón 
activado y sale por una tubería de 1 pulgada
tanque de almacenamiento, en el caso de los filtros hay 
que tener presente que se debe efectuar el retrolavado 
lo que consiste en invertir el sentido del flujo, se 
requiere de  agua del tanque de almacenamiento para 
efectuar el retrolavado, de la parte inferior del tanque 
saldrá una tubería de ¾ que se conectara a la bomba 
que succiona agua para alimentar a los filtros, para 
efectuar este procedimiento se debe cerrar la válvula 
15 y abrir la válvula 16, para los filtros tenemos:
Filtro de Arena cerrar válvulas 4, 7,9 y abrir válvu
5, 6,8. 
Filtro de carbón activado cerrar válvulas 10, 13 y abrir 
válvulas 9, 11, 12,13. 
Después del filtro de carbón se tomara muestras para 
análisis de turbidez y cloro residual 
Tanque de Almacenamiento: El agua proveniente del 
filtro de carbón llegara a este tanque por la parte 
superior, dispondrá de una boya eléctrica para que  
cuando el tanque haya llegado a su capacidad se 
apague la bomba de alimentación de los filtros. De este 
tanque de almacenamiento se realizará
a las personas afectadas y será otro punto para la toma 
de muestras para análisis. 
 
3.4.1 Sistema de Generación de Energía.
 

Si las circunstancias ameritan el uso de un 
generador de energía este tendrá una potencia de 7 Kw 
que cubriría los requerimientos de energía de los 
equipos. 
 
4. Costos 
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van formando y   depositando en el fondo donde se 
ubicara una tubería de descarga para la eliminación de 
lodo de 3 pulgadas provista de una válvula de 
compuerta la misma que puede ser abierta o cerrada 
las veces que se crea necesario, en la tercera sección se 
produce  la salida del agua clarificada por medio de 

El coagulante, cal y floculante llegaran a este equipo 
 

Este reservorio permite 
mayor tiempo para que los flocs formados en 

ositen obteniendo agua 
clarificada que también puede ser usada para fines de 
aseo o limpieza, el agua llega al reservorio por medio 
de una tubería de 3/4 de pulgada,  cuando el tanque de 
almacenamiento este lleno, la boya eléctrica en su 

na señal y la bomba que alimenta el 
equipo de Coagulación y Floculación se apagara. Este 
reservorio también contará con una cubierta plástica  

El agua que alimenta el filtro de arena 
proviene del reservorio de agua clarificada por medio 

ba de ½ HP y por una  tubería de ¾ 
provista de una válvula check tipo canastilla,  el agua 
que sale del filtro de arena pasa al filtro de carbón 
activado y sale por una tubería de 1 pulgada hacia el 

, en el caso de los filtros hay 
que tener presente que se debe efectuar el retrolavado 
lo que consiste en invertir el sentido del flujo, se 
requiere de  agua del tanque de almacenamiento para 
efectuar el retrolavado, de la parte inferior del tanque 

una tubería de ¾ que se conectara a la bomba 
que succiona agua para alimentar a los filtros, para 
efectuar este procedimiento se debe cerrar la válvula 
15 y abrir la válvula 16, para los filtros tenemos: 
Filtro de Arena cerrar válvulas 4, 7,9 y abrir válvulas 

Filtro de carbón activado cerrar válvulas 10, 13 y abrir 

Después del filtro de carbón se tomara muestras para 

El agua proveniente del 
a a este tanque por la parte 

superior, dispondrá de una boya eléctrica para que  
cuando el tanque haya llegado a su capacidad se 
apague la bomba de alimentación de los filtros. De este 

e de almacenamiento se realizará la distribución 
ectadas y será otro punto para la toma 

3.4.1 Sistema de Generación de Energía. 

las circunstancias ameritan el uso de un 
generador de energía este tendrá una potencia de 7 Kw 
que cubriría los requerimientos de energía de los 

 
Los costos se dividieron en Costos de Inversión y 

Costos de Funcionamiento.  
Dentro de los costos de Inversión están todos los 
equipos y accesorios previos al funcionamiento como 
son el contenedor y su adecuación, los equipos, 
bombas, reservorios, tuberías, válvulas, equipos de 
laboratorio, etc. Adicional se suma los costos de mano
de obra por adecuación de la planta
energía los cuales suman un total de $178
Los costos de Funcionamiento en cambio tienen que 
ver con los insumos que se requieren, mano de obra, 
mantenimiento, etc. Este valor se lo calculó por metro
cúbico de agua potable producida. 
En la siguiente tabla se muestra los costos de 
Funcionamiento tomados en consideración.

 
Tabla 3 Costos de Funcionamiento

 

Cada metro cubico obtenido por medio de esta planta 
móvil tendrá un costo de $1,71. 
Tomando el ejemplo del albergue situado en el Km 26 
en el cual para abastecer de agua a 420 personas se 
requiere 3,2m3 de agua al día, la inversión seria de:

diaxm /47,5$71,1$2,3 3 =
Si consideramos el abastecimiento por medio de 
garrafones de 20 litros cuyo costo se 
la inversión seria de: 

garrafones
L

garrafon
Lx 160

20

1
3200 =

xgarrafones $20.1$160 =
En base a estos resultados es posible calcular el ahorro 
con el uso de este sistema de potabilización de agua el 
mismo que se detalla a continuación:

o

of

V

VV −
=∆ %

 

192

19247.5
%

−=∆
 

97% =∆  
Con lo cual se tiene un ahorro del 97% en 
comparación con el costo por abastecimiento de agua 
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Los costos se dividieron en Costos de Inversión y 

Dentro de los costos de Inversión están todos los 
equipos y accesorios previos al funcionamiento como 
son el contenedor y su adecuación, los equipos, 
bombas, reservorios, tuberías, válvulas, equipos de 
laboratorio, etc. Adicional se suma los costos de mano 

de la planta y generador de 
os cuales suman un total de $17800.    

Los costos de Funcionamiento en cambio tienen que 
ver con los insumos que se requieren, mano de obra, 

o, etc. Este valor se lo calculó por metro 
bico de agua potable producida.  

En la siguiente tabla se muestra los costos de 
miento tomados en consideración. 

Costos de Funcionamiento 

 
Cada metro cubico obtenido por medio de esta planta 
móvil tendrá un costo de $1,71.  

ejemplo del albergue situado en el Km 26 
en el cual para abastecer de agua a 420 personas se 
requiere 3,2m3 de agua al día, la inversión seria de: 

 
Si consideramos el abastecimiento por medio de 
garrafones de 20 litros cuyo costo se estima en $1.20  

diagarrafones /  

dia/192  
En base a estos resultados es posible calcular el ahorro 
con el uso de este sistema de potabilización de agua el 
mismo que se detalla a continuación: 

Con lo cual se tiene un ahorro del 97% en 
comparación con el costo por abastecimiento de agua 
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por medio de garrafones durante situaciones de 
emergencia y desastre.  
 
5. Conclusiones y recomendaciones
 
La planta ha sido diseñada lo mas compacta posible lo 
que da la facilidad de ser trasladada de un sitio a otro y 
ser puesta en operación en pocas horas luego de su 
instalación.  
El contenedor esta estructurado de tal manera que sus 
laterales son abatibles y divididos lo que brinda la 
facilidad de abrir solo las secciones que se necesite, 
además cuenta con una escalera móvil y desarmable 
que será ubicada en un compartimento bajo el 
contenedor y una rejilla en la parte superior donde se 
colocaría los recipientes destinados a almacenar el 
combustible en el caso de requerir el generador de 
energía.   
Para la alimentación de agua en los diferentes equipos 
se opto por las bombas  de 1 HP y ½ HP de potencia 
tipo Jet por ser las mas apropiadas para trabajar con 
agua, la primera bomba de mayor potencia permite 
succionar agua desde el rio, la segunda y tercera 
bomba sirven para llevar el agua hacia el equipo de 
coagulación y hacia los filtros respectivamente, para el 
traslado de agua se selecciono  tuberías de PVC por 
livianas y resistentes, para regular el flujo las válvulas 
tipo globo son las mas adecuadas por su robustez y 
cierre hermético , las válvulas tipo compuerta permiten 
la eliminación completa de lodos al dar la facilidad de 
abrirse totalmente y las válvulas check retienen agua 
para que las bombas no se queden sin agua y evitan el 
retorno del fluido.  
Para las etapas de Potabilización se uso equipos 
sencillos, en el caso del sedimentador y para el 
almacenamiento de agua clarificada al requerir mayor 
espacio se opto por el uso de piscinas con cubiertas 
plásticas que se ubicaron fuera del contenedor y que al 
momento de trasladarse  pueden ser recogidas  y 
ubicadas dentro del mismo. 
Dentro de  las etapas de potabilización la 
sedimentación se realizo como prime
puesto que el agua al ser proveniente de ríos presenta 
altos niveles de sólidos suspendidos de los cuales los 
de mayor tamaño pueden sedimentar simplemente por 
las fuerzas de asentamiento gravitacional.
La desinfección se realizo en conjunto c
sedimentación para evitar que los equipos en las etapas 
subsiguientes se contaminen, además de permitir que 
el hipoclorito de sodio disponga de mayor tiempo de 
contacto lo que asegura la destrucción de 
microorganismos patógenos causantes de las 
enfermedades de origen hídrico. 
 Para el proceso de coagulación y floculación se opto 
por un mismo equipo puesto que la coagulación al ser 
una reacción de desestabilización de partículas que 
dura solo fracciones de segundo requiere que 
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por medio de garrafones durante situaciones de 

Conclusiones y recomendaciones 

La planta ha sido diseñada lo mas compacta posible lo 
que da la facilidad de ser trasladada de un sitio a otro y 
ser puesta en operación en pocas horas luego de su 

El contenedor esta estructurado de tal manera que sus 
y divididos lo que brinda la 

facilidad de abrir solo las secciones que se necesite, 
además cuenta con una escalera móvil y desarmable 
que será ubicada en un compartimento bajo el 
contenedor y una rejilla en la parte superior donde se 

tes destinados a almacenar el 
combustible en el caso de requerir el generador de 

Para la alimentación de agua en los diferentes equipos 
se opto por las bombas  de 1 HP y ½ HP de potencia 
tipo Jet por ser las mas apropiadas para trabajar con 

, la primera bomba de mayor potencia permite 
succionar agua desde el rio, la segunda y tercera 
bomba sirven para llevar el agua hacia el equipo de 
coagulación y hacia los filtros respectivamente, para el 
traslado de agua se selecciono  tuberías de PVC por ser 
livianas y resistentes, para regular el flujo las válvulas 
tipo globo son las mas adecuadas por su robustez y 
cierre hermético , las válvulas tipo compuerta permiten 
la eliminación completa de lodos al dar la facilidad de 

las check retienen agua 
para que las bombas no se queden sin agua y evitan el 

Para las etapas de Potabilización se uso equipos 
sencillos, en el caso del sedimentador y para el 
almacenamiento de agua clarificada al requerir mayor 

o se opto por el uso de piscinas con cubiertas 
plásticas que se ubicaron fuera del contenedor y que al 
momento de trasladarse  pueden ser recogidas  y 

Dentro de  las etapas de potabilización la 
sedimentación se realizo como primera operación 
puesto que el agua al ser proveniente de ríos presenta 
altos niveles de sólidos suspendidos de los cuales los 
de mayor tamaño pueden sedimentar simplemente por 
las fuerzas de asentamiento gravitacional. 
La desinfección se realizo en conjunto con la 
sedimentación para evitar que los equipos en las etapas 
subsiguientes se contaminen, además de permitir que 
el hipoclorito de sodio disponga de mayor tiempo de 
contacto lo que asegura la destrucción de 
microorganismos patógenos causantes de las 

Para el proceso de coagulación y floculación se opto 
por un mismo equipo puesto que la coagulación al ser 
una reacción de desestabilización de partículas que 
dura solo fracciones de segundo requiere que 

inmediatamente sea añadido el floculante para que las 
partículas desestabilizadas se unan y formen coágulos 
mas grandes, por otra parte el volumen y división del 
equipo permiten que mientras el agua asciende los 
flocs formados se vayan depositando en el fondo para 
que puedan ser eliminados.  
Con la capacidad de producción de esta planta y al 
estar en condiciones de operar las 24 horas es posible 
abastecer de agua potable a un promedio de 300 
familias teniendo en consideración un consumo per
cápita de 15L/persona/día cumpliendo el p
que el agua sea suficiente, salubre y accesible.    
 Esta planta esta en la capacidad de trabajar donde no 
exista energía eléctrica puesto que cuenta con un 
generador de energía de 135 Kw que cubre los 
requerimientos de energía de los equipos.
Dentro de los costos que se requieren para el 
funcionamiento como son insumos químicos, energía 
eléctrica, depreciación y mano de obra, se logró un 
costo por metro cúbico de agua potable de $1.71 lo 
que representa un ahorro del 97% en relación al 
abastecimiento de agua por medio de garrafones.
Previo al funcionamiento de la planta se recomienda 
que el técnico responsable realice el sistema de 
simulación del proceso de coagulación para con ello 
determinar la dosis y concentración de coagulante y 
floculante a ser adicionados en el agua.
Se recomienda que en el lugar donde esta ubicado el 
generador de energía  exista la mayor ventilación 
posible puesto que al generarse gases por combustión 
estos pueden contaminar el agua durante el proceso de 
potabilización.   
Se recomienda que exista una base actualizada de 
datos sobre la calidad química del agua de ríos lo que 
permitirá determinar la factibilidad de potabilización. 
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