TABLA 3.1.2
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voumen | CbIos 4 | votumen | ST | volumen | S5 U0

o 24 Hrs. ples 24 Hrs. pres 24 Hrs.
200 44.0 2,000 12.0 25,000 3.0
250 38.0 3.000 9.5 30,000 2.7
300 34.5 4,000 8.2 40,000 2.3
400 295 5.000 7.2 50.000 2.0
500 26.0 6.000 6.5 75.000 16
600 23.0 8.000 55 100,000 14
800 200 10.000 49 150,000 1.2

1,000 175 15,000 3.9 200,000 11

1 500 14.0 20,000 35 300,000 1.0

Nota: Parausopesado multiplicar los valores de arriba por 2.0
Paralargos periodos de almacenamiento multiplicar los valores por 0.6




TABLA 3.1.3

[image: image2.jpg]Cambios de aire promedio en 24 horas para cuartos de
almacenamiento abajo de 32°F (0° C) debido a la
apertura de puertas e infiltracion

Cambios de Vol Cambios de VT — Cambios de
p‘es; Alre en 'p“s: Alre en p‘es) Alre en
24 Hrs. 24 Hrs. 24 Hrs.
200 335 2.000 93 25.000 2.3
250 29.0 3.000 74 30,000 2.1
300 26.2 4,000 63 40,000 1.8
400 225 5.000 56 50.000 1.6
500 20.0 6.000 50 75,000 1.3
600 18.0 8.000 43 100,000 1.1 g
800 15.3 10.000 38 150.000 1.0 ,
1,000 13.5 15.000 30 200.000 0.9 ;
1,500 1.0 20,000 2.6 300,000 0.85 E





Las tablas fueron extraídas y reimpresas con permiso de ASHRAE 1972 Manual de Fundamentos

